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TELECOM POWER SOLUTIONS 

TELCO KIT 

Programa de mantenimiento/servicio 
Generalmente, es conveniente establecer y atenerse a un programa de mantenimiento/servicio 
basado en la aplicación específica de potencia y la severidad del entorno. Por ejemplo, si el grupo 
electrógeno se va a utilizar frecuentemente o se va a someter a condiciones operativas extremas, 
los intervalos de mantenimiento recomendados deben reducirse en consecuencia. Algunos de los 
factores que requieren un mantenimiento más frecuente incluyen: 
• Uso del grupo electrógeno diésel para un servicio continuo (fuente primaria de energía) 
• Temperaturas ambiente extremas 
• Exposición a la intemperie 
• Exposición al agua marina 
• Exposición al polvo, a la arena o a otras sustancias contaminantes en el aire 
Si el grupo electrógeno va a verse sometido a una parte o a la totalidad de estas condiciones 
operativas extremas, es preferible consultar con el fabricante del motor para desarrollar un 
programa de mantenimiento adecuado. La mejor manera de controlar los intervalos de 
mantenimiento es usar el contador del tiempo de funcionamiento en el grupo electrógeno para 
mantener un registro preciso de todos los mantenimientos realizados. Este registro también será 
importante para la asistencia en garantía. En la tabla se muestra un programa de mantenimiento 
de un motor diésel típico para grupos electrógenos. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS EN MODO DE EMERGENCIA 

El mantenimiento preventivo para grupos 
electrógenos con motores diésel juega un papel 
fundamental a la hora de maximizar la fiabilidad 
de estos sistemas de reserva y reducir los riesgos 
financieros y de seguridad personal asociados 
con la pérdida de energía. El mantenimiento 
preventivo también minimiza la necesidad de 
reparaciones y reduce los costes del ciclo de vida 
de los equipos. 

Elementos del mantenimiento 6 meses anualmente 

Cambio de aceite y filtro X 
Cambio de filtro de refrigerante X 
Limpieza del respiradero del cárter X 
Cambio de elementos del filtro de aire X 
Comprobación de manguitos del radiador X 
Cambio de filtros de combustible X 
Limpieza de sistemas de refrigeración X 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS ce EN ÁREAS REMOTAS - 
FUNCIONAMIENTO LAS 24 H 

Nuestra gama especial de grupos electrógenos incluye un kit especial que permite intervalos de 
mantenimiento mayores, de hasta 1000 I 2000 I 4000 horas. 
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Generalmente, es conveniente establecer y atenerse a un programa de mantenimiento/servicio
basado en la aplicacién especifica de potencia y la severidad del entorno. Por ejemplo, si el grupo
electrogeno se va a utilizar frecuentemente 0 se va a someter a condiciones operativas extremas,
los intervalos de mantenimiento recomendados deben reducirse en consecuencia. Algunos de los
factores que requieren un mantenimiento mas frecuente incluyen:
- Uso del grupo electrégeno diésel para un sen/icio continuo (fuente primaria de energia)
- Temperaturas ambiente extremas
- ExposiciOn a la intemperie
° ExposiciOn al agua marina
- Exposicion al polvo, a la arena 0 a otras sustancias contaminantes en el aire
Si el grupo electrogeno va a verse sometido a una parte 0 a la totalidad de estas condiciones
operativas extremas, es preferible consultar con el fabricante del motor para desarrollar un
programa de mantenimiento adecuado. La mejor manera de controlar los intervalos de
mantenimiento es usar el contador del tiempo de funcionamiento en el grupo electrégeno para
mantener un registro preciso de todos los mantenimientos realizados. Este registro también sera’
importante para la asistencia en garantia. En la tabla se muestra un programa de mantenimiento
de un motor diésel tipico para grupos electrogenos.

El mantenimiento preventivo para grupos
electrogenos con motores diésel juega un papel
fundamental a la hora de maximizar la fiabilidad
de estos sistemas de reserva y reducir los riesgos Limpieza del respiradero del ca'rter
financieros y de seguridad personal asociados Cambio de elementosdelfiltm deaire
con la pérdida de energia. El mantenimiento Comprobadén de manguitosdel radiador
preventivo también minimiza la necesidad de Cambio defiltros de combustible
reparaciones y reduce los costes del ciclo de vida Limpieza de sistemas de refrigeracion x
de los equipos.

Cambio de aceite y filtro
Cambio de filtro de refrigerante
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Nuestra gama especial de grupos electrégenos incluye un kit especial que permite intervalos de
mantenimiento mayores, de hasta 1000 / 2000 / 4000 horas.

FUENTEPRIMARIA
OEENEROlA AUTONOMIA AUTONOMIA

24H m: DE15OIAS OEBODIAS
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Tecnoplus ha desarrollado varias soluciones de alto rendimiento para instalaciones de estaciones
base.
Los grupos electrogenos con mayor autonomia, menor frecuencia de repostaje e intervalos de
mantenimiento ma’s amplios, desarrollados para las empresas de telecomunicaciones, Ias torres
de transmision, los radares y los centros de procesamiento de datos. Estos grupos electrogenos
garantizan costes de explotacién reducidos, especialmente en el caso de los instalados en lugares
remotos. Esta gama especial de grupos electrogenos incluye un kit especial que permite intervalos
de mantenimiento mayores, de hasta 1000 / 2000 / 4000 horas.

El deposito de combustible sobredimensionado
permite una reduccion considerable del n0mero de
visitas a las instalaciones para el repostaje. Estas
son, sin duda, mejoras muy apreciadas en el sector
de las telecomunicaciones, en el que los grupos
electrogenos estan a menudo situados en zonas
remotas de difi’cil acceso. Dado que muchas
aplicaciones requieren depositos de distintos

TANQUE DE tamafios, esta gama de opciones esta compuesta
COMBUSTIBLE DE por componentes de alta calidad con exigentes

requisitos de seguridad y disponible en distintas
capacidades

VERSION
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El aceite es la sangre de un motor, de modo que
es fundamental prestar atencion a| filtro de
aceite, especialmente en entornos severos y
condiciones exigentes. El filtro de aceite esta’
disefiado para aumentar Ias horas de trabajo del
motor entre cambios de aceite hasta un 50 por
ciento, reduciendo asi el tiempo de inactividad y
permitiendo ampliar notablemente los
intervalos de cambio de aceite de las flotas.
Soportes de elementos robustos disefiados
para resistir Ia vibracién y Ias altas y bajas
temperaturas, que no se deforman frente a
presiones de carga constantes.

El filtro de combustible doble elimina hasta el
100 % del agua perjudicial y Ias sustancias
contaminantes solidas del combustible antes
de que lleguen a la bomba de combustible y los
inyectores.
De este modo, se evita la causa principal de
averia de los sistemas de inyeccion de
combustible diésel yse mejora notablemente la
Vida del motor.
Al reducir en gran medida Ias operaciones de

M mantenimiento y servicio, se evitan costes de
inactividad innecesarios.
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DEPOSITO lJE ACEITE
ADICIONAL

CARTER
DEL MOTDH

NIVEL IJE ABEITE

RELLENADO AUTOMATIGU
IJE AOEITE

En las distintas paginas del panel de control,
se muestran mas de 50 medidas distintas, con
la posibilidad de obtener estadisticas en el
momento.

Hasta 2300 eventos registrados en la caja
negra.
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Ajustado al nivel de trabajo correcto del aceite, el
mantenedor de aceite rellena el aceite lubricante
del motor conforme se usa. Los dispositivos
reducen el mantenimiento continuo del nivel de
aceite y eliminan problemas debidos a la escasez 0
el exceso de aceite. El interruptor de bajo nivel
activa una alarma y/o apaga el equipo si se pierde el
aceite suministrado y el equipo sigue usando aceite.

Deposito de aceite para el sistema de rellenado
automético de aceite:
Mantenimiento automatico del aceite del motor con
deposito integrado como almacenamiento de aceite
adicional.

En caso de fallo de un controlador (por un rayo u
otras causas), Visa SpA proporciona el
“funcionamiento degradado", un sistema opcional
que consiste en una llave de arranque manual,
montada en el tablero y un circuito de proteccién que
se activa en caso de alta temperatura o presion baja
del aceite del motor. Este sistema permite el uso del
grupo electrégeno y la continuidad del servicio con
las protecciones esenciales estandar.

Selector para configurar el funcionamiento del
grupo electrogeno en el modo OFF-MAN
AUTO-TEST y disenado para funcionar solo con la
llave introducida. Mediante el uso de una llave
especifica, una vez terminadas las operaciones de
mantenimiento, el operador puede retirar la llave
solo si esta configurada en la posicion AUTO,
garantizando siempre que el grupo electrogeno
funciona en modo automatico, antes de que el
propio operador devuelva la llave al director de
mantenimiento.
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I KIT TELCO - SUPERVISION Y CONTROL A DISTANCIATecnoplus URUPD
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Acceso a los parametros comunes del grupo electrégeno: presién del aceite, temperatura del
motor, tensién de la baterl'a, salida de potencia, niveles de diésel, tiempo de funcionamiento
del motory RPM del motor.

Puesta en marcha o parada a distancia del generador desde cualquier ubicacién.
Reconocimiento a distancia de las alarmas generadas. Reduccién de los costes elevados
derivados de los viajes de mantenimiento hasta el lugar de instalacic’m.

Las compafil’as de torres de comunicaciones o los operadores méviles pueden beneficiarse del
mantenimiento predictivo de sus sitios, lo que contribuye al ahorro en gastos de
funcionamiento adicionales. Prepare un plan de mantenimiento para sus grupos electrégenos
estableciendo hasta 16 intervalos de mantenimiento diferentes, programable por meses o
bien por horas de funcionamiento
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El médem GSlVI-GPRS es una herramienta flexible disefiada para la Supervisién y COHUOI a
gestic’m de grupos electrégenos, que permite controlarlos a través dlStanCIa para tOdOS los
de mUItiples canales. generadores
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Tecnoplus URUPDI SEGURIDAD CONTRA ROBOS

GUARD TOUCH E521 ALARMA

WA " ANOMALIANIVEL
‘9 warms“ “ - DE BOMBUSTIBLE

La supervision del nivel de combustible en los depositos para los generadores eléctricos es
fundamental, no solo para garantizar un buen funcionamiento y proporcionar una energia constante a
las instalaciones de estaciones base, sino también para proteger el combustible como activo.

- Tornillos de bloqueo y antirrobo;
- Tapa de combustible antirrobo;
- Guard Touch con médulo GSM con funcién de alerta de uno de
los 15 tipos de notificacién; puede recibir un SMS, un correo
electrénico 0 un SNMP. Alerta para permitir que su personal de
seguridad responda a la situacion adecuadamente mediante
alarmas acUsticas, dispositivos disuasorios con relé o una
llamada automatica alas comisarias locales de la zona.
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